
平　成　８　年　度　観　測　井　戸　検　査　結　果

ＮＯ．１ ＮＯ．２ ＮＯ．３ ＮＯ．４ ＮＯ．５ ＮＯ．６ ＮＯ．７ ＮＯ．８
検査項目 記号 単位 H08/10/22 H08/10/22 H08/11/11 H08/11/11 H08/11/11 H08/10/22 H08/10/22 H08/10/22
硝酸性及び亜硝酸性窒素 NO3-N,N2-N mg/ℓ 0.68 0.18 <0.03 0.28 0.21 3.6 1.7 2.7
塩素イオン Cl- mg/ℓ 5.5 2.2 3.6 8.8 10 11 11 49
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） mg/ℓ 78 4 13 23 13 0.9 2.6 3.6
一般細菌 個/cm3 280 70 15 850 200 48 2700 230
大腸菌群 MPN/100mℓ 790 130 2400 7900 490 790 130000 5400
シアン CN mg/ℓ <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
水銀 Hg mg/ℓ 0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
有機りん O-P mg/ℓ <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
銅 Cu mg/ℓ 0.07 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
鉄 Fe mg/ℓ 100 1.3 12 12 6.7 <0.03 0.06 0.11
マンガン Mn mg/ℓ 3.6 0.31 0.11 0.57 0.16 <0.005 <0.005 1.2
亜鉛 Zn mg/ℓ 0.19 0.01 0.03 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01
鉛 Pb mg/ℓ 0.095 0.051 0.003 0.004 0.008 <0.001 <0.001 <0.001
六価クロム Cr6+ mg/ℓ <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
カドミウム Cd mg/ℓ 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ヒ素 As mg/ℓ 0.006 <0.001 0.002 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
フッ素 F mg/ℓ 2.6 0.38 2.4 0.18 <0.05 <0.05 <0.05 0.17
カルシウム、マグネシウム等（硬度） mg/ℓ 120 62 4 48 71 44 44 240
蒸発残留物 mg/ℓ 1120 177 629 203 389 112 129 387
フェノール類 mg/ℓ <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.022 <0.005
陰イオン界面活性剤 MBAS mg/ℓ 0.03 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02
ｐH値 pH ―― 7.3 8.1 8.9 7.4 6.6 6.5 7.2 7.5
臭気 ―― かなけ臭 異常なし 弱土臭 弱土臭 弱土臭 異常なし 異常なし 土臭
味 ―― 測定不能 測定不能 測定不能 測定不能 測定不能 測定不能 測定不能 測定不能
色度 度 4 5 5 20 3 1 2 4
濁度 度 600 10 200 40 80 <1 <1 <1
ポリ塩化ビフェニル PCB mg/ℓ <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
ノルマルヘキサン抽出物質 n-Hex mg/ℓ <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
トリクロロエチレン mg/ℓ <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
テトラクロロエチレン mg/ℓ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
１，１，１－トリクロロエタン mg/ℓ <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
四塩化炭素 mg/ℓ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
１，１，２－トリクロロエタン mg/ℓ <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
１，２－ジクロロエタン mg/ℓ <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
１，１－ジクロロエチレン mg/ℓ <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
シス１，２－ジクロロエチレン mg/ℓ <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
ジクロロメタン mg/ℓ <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ベンゼン mg/ℓ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
総トリハロメタン mg/ℓ <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
クロロホルム mg/ℓ <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
ジブロモクロロメタン mg/ℓ <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ブロモジクロロメタン mg/ℓ <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
ブロモホルム mg/ℓ <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
チウラム mg/ℓ <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
シマジン mg/ℓ <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
チオベンカルブ mg/ℓ <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
１，３－ジクロロプロペン mg/ℓ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
ナトリウム Na mg/ℓ 49 25 82 23 10 8.6 11 27
セレン Se mg/ℓ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001


